Datum aktualizace 1. 2. 2025

Pripojovaci podminky nn s platnosti od 1. 2. 2025

1. SCHEMA ZAPOJENI JEDNOTARIFOVEHO ELEKTROMERU PRO NOVA
ODBERNA MiSTA A MIKROZDROJE ZJEDNODUSENE PRIPOJENE
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Legenda:
ELM - elektromér
FAO1 -jisti¢ pred elektromérem
PEN - svorkovnice PEN
Q01 - vypina¢ instalace

RJ12 - konektor pro pfipojeni rozhrani HAN (RS485 s DLMS/COSEM) pouze u elektromérd

Barevné znaceni vodi¢l: h-hnédy, ¢-Cerny, $§-8edy, zz-zeleny/zluty, sm-svétle modry

AMM (kategorie méreni C1, C2, C3)
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