
  
 

  
 

PŘÍLOHA VP_A
Schéma zapojení přijímače HDO u výroben s instalovaným výkonem do 100 kW
(s uvedením majetkového rozhraní mezi částí ČEZ Distribuce, a. s., a místem připojení výrobny)

ČEZd_PI_0038

L1 N K1

Majetkové rozhraní - ČEZ Distribuce, a. s.

max. 6A/C 
230V AC 

Pozn: Kontakt přijímače HDO je kreslen v poloze bez regulace výkonu.
           Maximální zatížení kontaktů přijímače HDO je 300 mA/R, 200 mA/L.

N 

N 0 % 

L1  N 

L1 

a b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

K2 
a b 

ijíma  HDO 

K3 
a b 

FMX 529 


